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El/M el- och mediacentral
DM diskmaskin
F frys
FG flyttbar garderob
FST flyttbart städ
FS fördelarskåp
G fast garderob
K kyl
K/F kyl/frys
KM kombimaskin
L linneskåp
M/U micro/ugn
(M) micro i väggskåp
PT porttelefon
SK skafferi
SKV skärmvägg, för utförande se föreskrifter
ST städskåp
STPR stuprör
UK vattenutkastare
ÖK öppningsknapp för rökgaslucka
UT innertak

brandcellsgräns EI60
brandcellsgräns EI30
tillvalsvägg

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

Skärmvägg
Skärmväggar plan 10 & 15 höjd = 2100 mm
Skärmväggar plan 11 höjd = 2500 mm 
Skärmväggar plan 12 & 13 höjd = 2700 mm 
Skärmvägg på terrass plan 14 höjd = 2100 mm 
invid fasad samt ansluta i höjd till sarg runt 
terrass
Skärmvägg på balkong utförs med samma 
behandling som balkongens limträkonstruktion 
Utförande av skärmvägg, se principskiss nedan: 

Förrådsvägg inkl. dörr till lägenhetsförråd på 
Plan 15 ska vara nätväggar typ Troax eller 
likvärdigt. Väggar ska gå upp till tak. Skylt 
med lägenhetsnummer på förrådsdörr.

Måttsättning
Om inget annat anges placeras dörr 50mm från 
vägg.

Rambeskrivning Bygg
Typrumsbeskrivning
Väggtyper: A-43-4-101

Innertak
rumshöjd,rh och typ se planer.

UT1 - akustikdämpande undertak, nedpendlade 
demonterbara plattor, 600x600. tj.20mm. Plattor 
monteras centrisk i rum och ska samordnas med 
don och armaturer. Avstånd mellan platta och 
kanal >70mm.

UT2 - Fast undertak av gipsskivor slätspacklas 
och målningsbehandlas. Montage på nedpendlad 
regelstomme.
I samtliga rum ska det vara 95mm min.ull ovan 
gips 2 meter ut från lägenhets omslutande vägg.
Under terrass på Plan 13 ska det vara 95mm 
min.ull ovan gips i alla rum så mycket det går.
I lägenhet A43 och A44, under terrass, ska 
gipsskiva ersättas med 15mm brandgips. Gäller ej 
Badrum.
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FS flyttbart städ
G fast garderob
K kyl
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(M) micro i väggskåp
PT porttelefon
SK skafferi
SKV skärmvägg
ST städskåp
STPR stuprör
UK vattenutkastare
ÖK öppningsknapp för rökgaslucka
UT innertak

brandcellsgräns EI30
brandcellsgräns EI60
tillvalsvägg

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

Skärmvägg
Skärmväggar plan 10 & 15 höjd = 2100 mm
Skärmväggar plan 11 höjd = 2500 mm 
Skärmväggar plan 12 & 13 höjd = 2700 mm 
Skärmvägg på terrass plan 14 höjd = 2100 
mm invid fasad samt ansluta i höjd till 
sarg runt terrass.
Skärmvägg på balkong utförs med samma 
behandling som balkongens 
limträkonstruktion. 
Utförande av skärmvägg, se principskiss 
nedan: 

Förrådsvägg inkl. dörr till lägenhetsförråd 
på Plan 15 ska vara nätväggar typ Troax 
eller likvärdigt. Väggar ska gå upp till tak. 
Skylt med lägenhetsnummer på 
förrådsdörr.

Rambeskrivning Bygg
Typrumsbeskrivning
Väggtyper: A-43-4-101

Innertak
rumshöjd,rh och typ se planer.

UT1 - akustikdämpande undertak, nedpendlade 
demonterbara plattor, 600x600. tj.20mm. Plattor 
monteras centrisk i rum och ska samordnas med 
don och armaturer. Avstånd mellan platta och 
kanal >70mm.

UT2 - Fast undertak av gipsskivor slätspacklas 
och målningsbehandlas. Montage på nedpendlad 
regelstomme.
I samtliga rum ska det vara 95mm min.ull ovan 
gips 2 meter ut från lägenhets omslutande vägg.
Under terrass på Plan 13 ska det vara 95mm 
min.ull ovan gips i alla rum så mycket det går.
I lägenhet A43 och A44, under terrass, ska 
gipsskiva ersättas med 15mm brandgips. Gäller ej 
Badrum.

50,8 m²
B12

24,9 m²
B11

65,4 m²
B13

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

B

C:
\U
se
rs
\s
am
er
\D
oc
um
e n
ts
\H
us
 B
 N
ot
u d
ds
pa
rk
en
 2
00
2 1
8_
Sa
m
er
.r
vt

20
20
-1
2 -
07
 1
8:
42
:5
1

Västerås

-

BYGGHANDLING

Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-1-210

Plan 10

-

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5

METER

1:50

Vikbar skärmvägg

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

B Ändring enligt PM A01 2020-12-07 BN



A
A-40-2-201

A
A-40-2-201

B
A-40-2-202

B
A-40-2-202

C
A-40-2-203

C
A-40-2-203

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

B21:SOV 2

B24:SOV 2

B23:SOV
B21:SOV 1

B23:VRUM

HISS

B24:VRUM

B24:SOV 1

B21:VRUM

B21:KLK

B21:HALL

B21:SOV 3

B22:BAD

B24:BAD

B21:BAD 1

B21:BAD 2

B22:VRUM

B2:TRAPPHUS

G L

L

G

G

G

G

ST

G

TM

DM

F

K
G

L

G

G

G

L

L G G G

DMK/FSTG

G

G

G

G

ST

D
A-40-2-204

D
A-40-2-204

E
A-40-2-205

E
A-40-2-205

M/U

DM

2840

2155

17
35

25
10

2670

1200

15
05

F01b F01b

F05

F05

F01bF01b

F05

F05

M/U

El/MEl
/M

El/M
El/M

KM

KM

IV
02

IV
04

KL15

IV04

KL08

IV
09

KL
14

KL
14

IV09

IV
02

KL15

KL01

IV
02

IV
02

IV
04

IV
06

KL
06

KL15IV02

IV02 IV04

IV
03

KL
11

KL01

IV04

KL
09

IV04

IV
03

KL07

IV
05

b

IV
04

IV03

IV
04

IV
02

KL01

IV
02

IV
05

b

KL10

KL14b

KL
07

470IV
05

b

165

B23:BAD

FD01:A FD01:A FD01:B

FD01:B

FD01:A

FD01:AFD01:BFD01:B

FD01:B

FD01:A

TD01

TD01 TD01

TD01

ID01

ID01

ID02

ID02

ID03ID02

ID01

ID02 ID02

ID01

SKD01

ID01

145

600

1720

SKV SKV

SKV

165

IV02

+6,40

KL
03

IV
04

*

KL
02

KL
02

KL
07

TT

BALKONGBALKONG BALKONG

BALKONGBALKONG

KL02

KL13KL07

KL
14

KL02

KL
02

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

FS

FS

FS

KL11

IV05b
1000

30
0

200

K/F K/F

(M)

IV04

G

G

K/F

FS

UT2 rh2565
UT2 rh2565

UT2 rh2565

UT2 rh2565

UT2 rh2430

UT2 rh2430

UT1 rh2430

UT2 rh2565UT2 rh2565

UT2 rh2590

UT1 rh2565 UT1 rh2565

UT1 rh2565

UT1 rh2565

UT1 rh2565

UT1 rh2430

UT1 rh2400

UT1 rh2565

UT2 rh2430
KM

600

3600

25
75

91
0

91
0

12
50

91
0

91
0

91
0

850 910 500

17
20

60
0

91
0

70
5

78
0

91
0

2575

910700

91
0

65
5

91
0

UT2 rh2430

IV06

För Förklaringar och Föreskrifter se ritning 
A-40-1-210.

HÄNVISNINGAR

114,7 m²
B21

24,9 m²
B22

55,7 m²
B23

70,7 m²
B24

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

B

C:
\U

se
rs
\s
am

er
\D

oc
um

e n
ts
\H

us
 B
 N
ot
u d
ds
pa
rk
en
 2
00
2 1
8_

Sa
m
er
.r
vt

20
20
-1
2 -
07
 1
8:
42

:5
7

Västerås

-

BYGGHANDLING

Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-1-211

Plan 11
-
-

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5

METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

B Ändring enligt PM A01 2020-12-07 BN



A
A-40-2-201

A
A-40-2-201

B
A-40-2-202

B
A-40-2-202

C
A-40-2-203

C
A-40-2-203

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

B31:SOV 2

B34:SOV 2

B33:SOV
B31:SOV 1

B33:VRUM

B3:TRAPPHUS

B34:VRUM

B34:SOV 1

B31:VRUM

B31:KLK

B31:HALL

B31:SOV 3

B32:BAD

B234:BAD

B31:BAD 1

B31:BAD 2

B32:VRUM

HISS

B33:BAD

D
A-40-2-204

D
A-40-2-204

E
A-40-2-205

E
A-40-2-205

F01b F01b

F05

F05

F01bF01b

F05

F05

L

G

G

G

L

G

G

G

FK

G

ST

M/U

KM

G L

L

G

G

G

G

ST

G

TM

DM

F

K
G

M/U

G

G

K/F

KM

L G G G

DMK/FSTG M/U

KM

IV
02

IV
04

KL15

IV04

KL
07

IV
09

P

KL
14

KL
14

IV09P

IV
02

P

KL15

KL01

IV
02

IV
02

IV
04

IV
06

KL
06

KL15IV02

IV02 IV04

IV
03

KL
07

KL
14

KL01

IV04

IV04

IV
03

KL07

IV
05

b

IV
02

IV
04

IV03

IV
04

IV
02

KL01

IV
02

IV
05

b

KL10

KL14b

KL
07

IV
05

b

FD01:B

FD01:A FD01:A FD01:B

FD01:A

FD01:AFD01:BFD01:B

FD01:B

FD01:A

ID02ID02

ID02

ID01

ID03

ID01

TD01

TD01
TD01

TD01

ID01

SKD01

ID01

ID01

ID02

ID02

SKV SKV

SKV

+9,60

KL
03

IV
04

*

KL08

TT

BALKONGBALKONG BALKONG

BALKONGBALKONG

KL02

KL13KL07

KL
02

KL
09

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

FS

FS

FS

KL02

KL
02

IV05b

Golvuttag för el

Placering mobil köksö

(M)

IV04

El/MEl
/M

El/M
El/M

FS

UT2 rh2565
UT2 rh2565

UT2 rh2565

UT2 rh2565

UT2 rh2430

UT2 rh2430

UT1 rh2430

UT2 rh2565UT2 rh2565

UT2 rh2590

UT1 rh2565 UT1 rh2565

UT1 rh2565

UT1 rh2565

UT1 rh2565

UT1 rh2430

UT1 rh2400

UT1 rh2565

2155

17
35

25
10

2670

1200

15
05

470

165

145

600

165

1000 30
0

200

600

3600

25
75

91
0

91
0

12
50

91
0

91
0

91
0

850
910

505

60
0

91
0

70
5

79
5

91
0

2575

910700

91
0

60
0

910

65
0 1470

UT2 rh2430

4235

DM

114,8 m²
B31

24,9 m²
B32

56,1 m²
B33

70,7 m²
B34

För Förklaringar och Föreskrifter se ritning 
A-40-1-210.

HÄNVISNINGAR

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

B

C:
\U

se
rs
\s
am

er
\D

oc
um

e n
ts
\H

us
 B
 N
ot
u d
ds
pa
rk
en
 2
00
2 1
8_

Sa
m
er
.r
vt

20
20
-1
2 -
07
 1
8:
43

:0
2

Västerås

-

BYGGHANDLING

Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-1-212

Plan 12
-
-

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5

METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

B Ändring enligt PM A01 2020-12-07 BN



A
A-40-2-201

A
A-40-2-201

B
A-40-2-202

B
A-40-2-202

C
A-40-2-203

C
A-40-2-203

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

B42:VRUM

B42:BAD

B43:SOV

B43:VRUM

B44:BAD

B44:SOV 1

B44:VRUM

B4:TRAPPHUS

HISS

B44:SOV 2

B41:SOV 1B41:SOV 2

B41:SOV 3 B41:BAD 1

B41:KLK

B41:BAD 2

B41:VRUM

B41:HALL

D
A-40-2-204

D
A-40-2-204

E
A-40-2-205

E
A-40-2-205

F01b F01b

F05

F05

F01bF01b

F05

F05

L G G

ST DMKG M/U

KM

G

G

K/F

KM

G L

L

G

G

G

G

ST

G

TM

DM

F

K
G

M/U

L

G

G

G

L

G

G

G

FK

G

ST

M/UDM

KM

B43:BAD

IV
02

IV
04

KL15

IV04

KL
07

IV
09

KL
14

KL
14

IV09

IV
02

KL15

KL01

IV
02

IV
02

IV
04

IV
06

KL
06

KL15IV02

IV02 IV04

IV
03

KL
07

KL
14

KL01

IV04

IV04

IV
03

KL07

IV
05

b

IV
02

IV
04

IV03

IV
04

IV
02

KL01

IV
02

IV
05

b

KL10

KL14b

IV
05

b

FD01:A FD01:A FD01:B

FD01:B

FD01:A

FD01:AFD01:BFD01:B

FD01:B

FD01:A

ID02ID02

ID02 ID03

ID01

ID01

ID01

TD01
TD01

TD01

TD01

ID01

SKD01

ID02

ID02

ID01

IV
04

KL
09

SKV SKV

SKV

+12,80

KL
03

KL
02

KL08

TT

BALKONGBALKONG BALKONG

BALKONGBALKONG

KL02

KL13KL07

KL
02 KL

02

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

FS

FS

FS

IV05bKL07

(M)

IV04

El/MEl
/M

El/M

El/M

FS

UT2 rh2765 UT2 rh2765

UT2 rh2765

UT2 rh2765

UT2 rh2630

UT2 rh2630

UT1 rh2630

UT2 rh2765UT2 rh2765

UT2 rh2790

UT1 rh2765 UT1 rh2765

UT1 rh2765

UT1 rh2765

UT1 rh2765

UT1 rh2630

UT1 rh2500

UT1 rh2695

UT1 rh2640

UT1 rh2640

UT1 rh2765

2155

17
35

25
10

2670

1200

15
05

470

165

145

165

1000 30
0

200

600

3600

25
75

91
0

91
0

12
50

91
0

91
0

91
0

850

17
20

60
0

91
0

70
5

79
5

91
0

2575

91
0

60
0

1470

65
0

1720

910

UT1 rh2640

UT1 rh2640

UT1 rh2640

F

G

114,8 m²
B41

24,9 m²
B42

56,1 m²
B43

70,7 m²
B44

För Förklaringar och Föreskrifter se ritning 
A-40-1-210.

HÄNVISNINGAR

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

B

C:
\U

se
rs
\s
am

er
\D

oc
um

e n
ts
\H

us
 B
 N
ot
u d
ds
pa
rk
en
 2
00
2 1
8_

Sa
m
er
.r
vt

20
20
-1
2 -
07
 1
8:
43

:0
6

Västerås

-

BYGGHANDLING

Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-1-213

Plan 13
-
-

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5

METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

B Ändring enligt PM A01 2020-12-07 BN



A
A-40-2-201

A
A-40-2-201

B
A-40-2-202

B
A-40-2-202

C
A-40-2-203

C
A-40-2-203

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

K/F

K/F

KM

TT

DMK/F

B51:SOV 3

B51:WC

B51:VRUM

HISS

B51:HALL

B51:BAD

B51:KLK B51:SOV 1

B13
3,5 m²

B5:TRAPPHUS

B52:SOV

B52:BAD

B52:VRUM

ST G

HS

M/U

D
A-40-2-204

D
A-40-2-204

E
A-40-2-205

E
A-40-2-205

30
20

28
10

1115

14
90

1300

17
30

G

F10v

F11 F11 F11

F10h

F10v

F11F11

B23
3,0 m²

B33
3,0 m²

B43
3,5 m²

B52
3,5 m²

B21
3,9 m²

B24
3,5 m²

B34
3,5 m²

B31
4,0 m²

B41
3,7 m²

B51
5,2 m²

B11
1,1 m²

B12
1,4 m²

B42
1,4 m²

B32
1,4 m²

B22
1,4 m²

B44
3,8 m²

B5:FRD

TM

IV
02

IV02

KL01

IV
02

IV
03

IV
02

KL
06

IV04

IV
02

KL02

IV
02

KL15

IV04

IV
04

KL14

KL
11

KL
07

KL
07

IV
05
b

IV
05
b

FD01:A

FD01:B

FD01:B

SD04
TD01

TD01

ID04

ID02

ID02

ID01

180

1695

600

145

470

ID02

FD02v

ID01

DM +16,20

KL
02

KL
14

IV02

TERRASS
+16,50

12
70

FG

1920

18
40

13
00 17
25

TH: <1900mmTH: <1900mm

TH: <1900mm TH: <1900mm

BALKONGBALKONG

790

17
95

UK

FG

ST

KL02

BGL

IV04

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

FS

FS

KL02

IV05b
1000 200

30
0

(M)

G

El/M

UT2 rh2470

UT2 rh2470

UT2 rh2470

UT2 rh2300

UT1 rh2530

UT2 rh2470

UT2 rh2300

UT2 rh2470

91
0

2785

910 710

57
5

91
0

67
0

91
0

90
0

57
5

91
0

IV
02

64
5

IV02

IV
06

UT2 rh2300

UT2 rh2300

IV01 IV01IV01IV01IV01IV01

IV01 IV01 IV01

33
0

265

38
5

IV05b

1 RoK
283,7
m²

BJL05

KL06

AK

AK
700

70
0

UK
UK

UKUK

För Förklaringar och Föreskrifter se ritning 
A-40-1-210.

HÄNVISNINGAR

46,1 m²
B52

95,0 m²
B51

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

B

C:
\U
se
rs
\s
am
er
\D
oc
um
e n
ts
\H
us
 B
 N
ot
u d
ds
pa
rk
en
 2
00
2 1
8_
Sa
m
er
.r
vt

20
20
-1
2 -
07
 1
8:
43
:10

Västerås

-

BYGGHANDLING

Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-1-214

Plan 14
-
-

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5

METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

B Ändring enligt PM A01 2020-12-07 BN



A
A-40-2-201

A
A-40-2-201

B
A-40-2-202

B
A-40-2-202

C
A-40-2-203

C
A-40-2-203

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

D
A-40-2-204

D
A-40-2-204

E
A-40-2-205

E
A-40-2-205

F10v F10h

F10v

KL13a
KL02

KL
02KL
07

IV01

KL
02

SD02

+21,84

IV
16

93
0

28
20

TH: 2035mm
TH: <1900mm

29
75

32
35

TH: <1900mm
TH: <1900mm

KL
02

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

+19,06

IV01
1000 205

32
0

Schaktväggar h2400 öfg.

215

UT2 rh3500

UT2 rh3500

UT2 rh3500

Loftsarg

Lofträcke

20,5 m²
B52 LOFT

24,2 m²
B51 LOFT

39,7 m²
TEKNIK

9,6 m²
B6:TRAPPHUS

För Förklaringar och Föreskrifter se ritning 
A-40-1-210.

HÄNVISNINGAR

90
0

Undertak

KL01

Bjälklag enligt K

Parkett

Regel som anpassas 
till totalhöjd på räcke

16 planhyvlad, behandlas 
lika fönstersmyg

55

90
0

Parkett

Undertak

Bjälklagskant kläs 
in med gips och 

möter gipsundertak

28x28 vitpigmenterad furu

Ribbor, lackas i 
NCS S 0500-N

Ribbor med dold 
infästning 

25

34 överliggare lackas 
lika ribbor

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\c
e c

ili
a.
wr

et
lin

d\
Do

c u
me

nt
s \

Hu
s 

B 
No

tu
dd

s p
ar

ke
n 

2 0
02

18
_C

ec
ili
a.
W
re

tl
in
d.
r v

t
20

20
-1
1-
18
 1
7:
41

:4
1

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-1-215

Plan 15
-
-

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

Loftsarg

Lofträcke



A
A-40-2-201

A
A-40-2-201

B
A-40-2-202

B
A-40-2-202

C
A-40-2-203

C
A-40-2-203

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

D
A-40-2-204

D
A-40-2-204

E
A-40-2-205

E
A-40-2-205

TF09TF09

SR SR SR

SRSR

RGL/USL

Takstege

FÖ

FÖ FÖ

Solceller

FÖSolceller

Solceller

12
,0
0°

12
,0
0°

12
,0
0°

45
,0
0°

45
,0
0°

12
,0
0°

12
,0
0°

SR

SRA

B

C

D

E

F

1 2 3 4

TF09

FÖ

FÖ

FÖ

AL

ALAL

Loftsarg
A-40-1-215

Loftsarg
A-40-1-215

Lofträcke
A-40-1-215

Lofträcke
A-40-1-215

FÖRKLARINGAR
Mått anges i millimeter.
Alla mått avser färdig yta.

FÖ fästögla
RGL/USL rökgaslucka/uppstigningslucka
SR snörasskydd
TS takstege
TF09 takfönster enligt uppställning

Taksäkerhet ska uppfylla krav enligt BBR.
FÖRESKRIFTER

-
HÄNVISNINGAR

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\c
e c

ili
a.
wr

et
lin

d\
Do

c u
me

nt
s \

Hu
s 

B 
No

tu
dd

s p
ar

ke
n 

2 0
02

18
_C

ec
ili
a.
W
re

tl
in
d.
r v

t
20

20
-1
1-
18
 1
7:
41

:5
4

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-1-216

Takplan

BN

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN



Plan 10

Plan 11

Takfot

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Plan 15

Plan 16

F
A-40-2-106

F
A-40-2-106

+6,70

+9,90

+13,10

+16,44

+3,10

+23,01

32
00

32
00

34
00

32
00

32
00

36
00

+27,79

A B C D

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\b
o b

bi
e\

Do
c u

me
nt

s\
Hu

s 
A 

No
tu

dd
s p

ar
ke

n 
2 0

02
18
_B

ob
bi
e.
rv

t
20

20
-1
1-
06

 1
0:
51
:3
9

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus A

2020-10-09

A-40-2-101

Sektion A-A

- SA

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-668 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

Johanna Östberg

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-06 BN



Plan 10

Plan 11

Takfot

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Plan 15

Plan 16

F
A-40-2-106

F
A-40-2-106

+3,10

+19,70

+22,58

+6,70

+9,90

+13,10

+23,01

+16,50

+27,79

32
00

32
00

34
00

32
00

32
00

36
00

+22,58

A B C D

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\b
o b

bi
e\

Do
c u

me
nt

s\
Hu

s 
A 

No
tu

dd
s p

ar
ke

n 
2 0

02
18
_B

ob
bi
e.
rv

t
20

20
-1
1-
06

 1
7:
03

:3
7

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus A

2020-10-09

A-40-2-102

Sektion B-B

- SA

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-668 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

Johanna Östberg

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-06 BN



Plan 10

Plan 11

Takfot

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Plan 15

Plan 16

F
A-40-2-106

F
A-40-2-106

32
00

32
00

34
00

32
00

32
00

36
00

+6,70

+9,90

+13,10

+3,10

+23,01+23,01

+19,70

+23,01

+16,50

+22,90
+22,58

+27,79

+3,08

A B C D

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\b
o b

bi
e\

Do
c u

me
nt

s\
Hu

s 
A 

No
tu

dd
s p

ar
ke

n 
2 0

02
18
_B

ob
bi
e.
rv

t
20

20
-1
1-
06

 1
0:
51
:5
0

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus A

2020-10-09

A-40-2-103

Sektion C-C

- SA

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-668 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

Johanna Östberg

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-06 BN



Plan 10

Plan 11

Takfot

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Plan 15

Plan 16

F
A-40-2-106

F
A-40-2-106

+16,50

+19,70

+13,10

+9,90

+6,70

+3,10

+22,90

32
00

32
00

34
00

32
00

32
00

36
00

+27,79

A B C D

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\b
o b

bi
e\

Do
c u

me
nt

s\
Hu

s 
A 

No
tu

dd
s p

ar
ke

n 
2 0

02
18
_B

ob
bi
e.
rv

t
20

20
-1
1-
06

 1
0:
51
:5
5

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus A

2020-10-09

A-40-2-104

Sektion D-D

- SA

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-668 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

Johanna Östberg

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-06 BN



Plan 10

Plan 11

Takfot

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Plan 15

Plan 16

F
A-40-2-106

F
A-40-2-106

+6,70

+9,90

+13,10

+16,50

+19,68

+22,90

32
00

32
00

34
00

32
00

32
00

36
00

+27,79

+3,10

A B C D

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\b
o b

bi
e\

Do
c u

me
nt

s\
Hu

s 
A 

No
tu

dd
s p

ar
ke

n 
2 0

02
18
_B

ob
bi
e.
rv

t
20

20
-1
1-
06

 1
7:
03

:4
7

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus A

2020-10-09

A-40-2-105

Sektion E-E

- SA

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-668 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

Johanna Östberg

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-06 BN



Plan 11

Takfot

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Plan 15

Plan 16

B
A-40-2-102

B
A-40-2-102

C
A-40-2-103

C
A-40-2-103

D
A-40-2-104

D
A-40-2-104

E
A-40-2-105

E
A-40-2-105

A
A-40-2-101

A
A-40-2-101

32
00

32
00

34
00

32
00

32
00

36
16

+3,10

+6,70

+9,90

+13,10

+16,50

+19,70

+22,58
+22,90

1 2 3 4 5 6

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\b
o b

bi
e\

Do
c u

me
nt

s\
Hu

s 
A 

No
tu

dd
s p

ar
ke

n 
2 0

02
18
_B

ob
bi
e.
rv

t
20

20
-1
1-
06

 1
0:
52

:0
5

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus A

2020-10-09

A-40-2-106

Sektion F-F

- SA

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-668 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

Johanna Östberg

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-06 BN



Plan 10

Plan 11

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Takfot.

Plan 15

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

+6,40

+9,60

+12,80

+2,80

+16,20

+19,06

+24,97

A B C D E F

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\c
e c

ili
a.
wr

et
lin

d\
Do

c u
me

nt
s \

Hu
s 

B 
No

tu
dd

s p
ar

ke
n 

2 0
02

18
_C

ec
ili
a.
W
re

tl
in
d.
r v

t
20

20
-1
1-
18
 1
7:
42

:0
4

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-2-201

Sektion A-A

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN



Plan 10

Plan 11

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Takfot.

Plan 15

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

+16,20

+19,06

+24,97

+2,80

+6,40

+9,60

+12,80

A B C D E F

Loftsarg

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\c
e c

ili
a.
wr

et
lin

d\
Do

c u
me

nt
s \

Hu
s 

B 
No

tu
dd

s p
ar

ke
n 

2 0
02

18
_C

ec
ili
a.
W
re

tl
in
d.
r v

t
20

20
-1
1-
18
 1
7:
42

:1 9

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-2-202

Sektion B-B

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN



Plan 10

Plan 11

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Takfot.

Plan 15

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

+24,97

+6,40

+9,60

+12,80

+16,20

+2,80

A B C D E F

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\c
e c

ili
a.
wr

et
lin

d\
Do

c u
me

nt
s \

Hu
s 

B 
No

tu
dd

s p
ar

ke
n 

2 0
02

18
_C

ec
ili
a.
W
re

tl
in
d.
r v

t
20

20
-1
1-
18
 1
7:
42

:3
1

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-2-203

Sektion C-C

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN



Plan 10

Plan 11

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Takfot.

Plan 15

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

+24,97

+2,80

+6,40

+9,60

+12,80

+16,20

+19,40

+16,18

A B C D E F

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\c
e c

ili
a.
wr

et
lin

d\
Do

c u
me

nt
s \

Hu
s 

B 
No

tu
dd

s p
ar

ke
n 

2 0
02

18
_C

ec
ili
a.
W
re

tl
in
d.
r v

t
20

20
-1
1-
18
 1
7:
42

:4
1

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-2-204

Sektion D-D

SA

Johanna Östberg

1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN



Plan 10

Plan 11

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Takfot.

Plan 15

F
A-40-2-206

F
A-40-2-206

+16,20

+24,97

+6,40

+9,60

+12,80

+19,06
+19,40

+2,80

A B C D E F

Lofträcke

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\c
e c

ili
a.
wr

et
lin

d\
Do

c u
me

nt
s \

Hu
s 

B 
No

tu
dd

s p
ar

ke
n 

2 0
02

18
_C

ec
ili
a.
W
re

tl
in
d.
r v

t
20

20
-1
1-
18
 1
7:
42

:5
1

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-2-205

Sektion E-E

SA

Johanna Östberg

1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN



Plan 10

Plan 11

Plan 12

Plan 13

Plan 14

Takfot.

Plan 15

A
A-40-2-201

A
A-40-2-201

B
A-40-2-202

B
A-40-2-202

C
A-40-2-203

C
A-40-2-203

D
A-40-2-204

D
A-40-2-204

E
A-40-2-205

E
A-40-2-205

+2,80

+6,40

+9,60

+12,80

+16,20

+19,06

1 2 3 4

Loftsarg
A-40-1-215

Loftsarg
A-40-1-215

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\c
e c

ili
a.
wr

et
lin

d\
Do

c u
me

nt
s \

Hu
s 

B 
No

tu
dd

s p
ar

ke
n 

2 0
02

18
_C

ec
ili
a.
W
re

tl
in
d.
r v

t
20

20
-1
1-
18
 1
7:
43

:0
3

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-40-2-206

Sektion F-F

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN



Mått anges i millimeter.
Alla mått avser färdig yta.

FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

SOCKEL
Putsad i kulör NCS S 2502-G helmatt

FASAD
Trä. Stående spontad panel 22x145. 
Markplan samt fasad under takfot kläs med 
stående ribbor dj75 x b34 mm CC 130 mm. 
All fasad brandskyddsbehandlas för att 
klara SP Fire 105. Kulör NCS S 3010-G30Y

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PARTIER
Metall, lackad RAL 9011

BALKONGRÄCKEN
Varmförzinkat stål

BALKONG
Synlig konstruktion av limträ-pelare och 
balkar samt KL-träskivor.

STUPRÖR OCH HÄNGRÄNNOR
Plåt, lackad RAL 9011

SKÄRMVÄGGAR
Skärmvägg på terrass samt balkongen ovan 
terras utförs i kulör likt fasad. Övriga 
skärmväggar i samma behandling som 
balkongkonstruktion. 

TAK
Plåt, lackad RAL 9011 

TILLBEHÖR TAK OCH TAKSÄKERHET
Metall, lackad, RAL 9011
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Tilluftsgaller bakom fasadribbor



SOCKEL
putsad i kulör NCS S 2502-G helmatt

FASAD
Trä. Stående spontad panel. Markplan samt 
fasad under takfot kläs med stående 
ribbor 75 x 34 mm CC 125 mm. All fasad 
brandskyddsbehandlas för att klara SP 
Fire 105. Kulör NCS S 3010-G30Y

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PARTIER
Metall, lackad RAL 9011

BALKONGRÄCKEN
Varmförzinkat stål

BALKONG
Synlig konstruktion av limträ-pelare och 
balkar samt KL-träskivor.

STUPRÖR OCH HÄNGRÄNNOR
Plåt, lackad RAL 9011

TAK
Plåt, lackad RAL 9011 

TILLBEHÖR TAK OCH TAKSÄKERHET
Metall, lackad, RAL 9011

FÖRESKRIFTER

FÖRKLARINGAR

Mått anges i millimeter.
Alla mått avser färdig yta.
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A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

B Ändring enligt PM A01 2020-12-07 BN
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Förkommer som både 
vänster- och högerhängd. 
Se tabell nedan.

Förkommer som både 
vänster- och högerhängd. 
Se tabell nedan.
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Allmänt
Terminologi enligt SS-EN 12519:2004 utgåva 1.
Fönster och fönsterdörrar ses från gångjärnsidan.
Fönster-kodsystem enligt SS 81 81 06, utgåva 3.
Mått anges i millimeter. Totalmått avser hålmått i 
vägg.

Beteckningar:
F = fönster
FD = fönsterdörr 
G = glas
TF = takfönster, pivåhängda
v = vänsterhängd
h = högerhängd

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

Allmänt
Tillverkningsritningar ska sändas till beställaren för 
godkännande 2 veckor före tillverkning.
Tillverkaren ansvarar för all dimensionering av 
fönster.
Tillverkaren ska märka samtliga enheter med littera 
enligt ritningens litterering.
Fönster med brand-, ljud- eller säkerhetskrav ska 
vara typgodkända av SP med P-märkning.
Erforderliga förstärkningar ska utföras för 
montering av beslag.
I fönstertillverkarens leverans ingår fönster 
(karm/fasta delar och dörrblad) jämte komplett 
beslagning, om ej annat anges.
Fönster ska uppfylla krav enligt BBR 28.

1. Typ/Sort
Samtliga fönster och fönsterdörrar i uppställningen 
utförs med karm i trä med utvändig 
aluminiumbeklädnad.
Karm- och bågprofiler enligt tillverkarens standard.
Inga mittposter får förekomma vid pardörr. Alla 
öppningsbara fönster ska vara inåtgående. Höger 
respektive vänster hängning för fönster läses i 
tabell. Öppningsbar del läses i figur.

4.1 Utförande
Fönster och fönsterdörr ska vara förberedda för 
montage med Adjufix alt. distansbricka enligt 
fönsterleverantörens anvisningar. Fönster pallas i 
underkant enligt fönsterleverantörens anvisningar. 
Fönster monteras så att efterjustering är möjlig.

4.6 Hål för karminfästning
Förborrade hål för karmskruv täcks med plastplugg, 
kulör lika karm.

5. Mått
Hålmått, delningsmått och bröstningshöjd framgår av 
figurer. 
Innan tillverkning får ske ska mått kontrolleras på 
byggarbetsplats av tillverkaren.

5.6 Karmdjup
Karmdjup enligt leverantörens standard.
Karmens utsida ska vara indragen ca 100mm från 
färdig fasads utsida.

6. Funktionskrav
6.2 Värmeisolering
Sammantaget U-värde för fönster och fönsterdörrar 
ska vara mindre eller lika med 0,85W/m2K.

6.4 Ljudisolering
Ljudisolering i fönster och fönsterdörrar avser 
Rw+Ctr (dB) om inget annat anges.

6.5 Inbrottsskydd
Skyddsklass Klass 2. "Regler för mekaniskt 
inbrottsskydd SSF 200:4" enligt Svenska 
stöldskyddsföreningen ska gälla.

7. Tröskel
Trösklar ska uppfylla krav enligt BBR avseende 
tillgänglighet.

Fortsättning Föreskrifter.

9. Ytbehandling
Fönster och fönsterdörrar ska vara 
pulverlackerade på fabrik. Gångjärn ska vara i 
kulör lika fönster/fönsterdörr.

Kulör utvändigt: RAL 9011
Kulör invändigt: NCS S 0500-N

10. Glas
Glas ska vara flytglas enligt AA-EN 572 del 1-7 
utgåva 2 och del 8-9 utgåva 1, med tillkommande 
krav så att angivna funktionskrav på fönster 
uppfylls.
Glastjocklek ska vara enligt tillverkarens 
dimensioneringstabeller.
Glas ska vara märkta avseende typ.
Glasen ska vara ofärgade.
Glasrutans g-värde = 0,55
Fönsterdörr ska vara helglasad.

11. Beslagning
Samtliga urtag ska utföras av tillverkaren före 
leverans till byggarbetsplats, oavsett om enhet 
monteras på fabrik eller byggnadsplatsen. Beslag 
som kan skadas eller skada fönster och karmar 
under transport ska monteras på 
byggnadsplatsen.
Fönster ska levereras komplett beslagna om ej 
annat anges. 

11.1 Bärgångjärn
Enligt tillverkarens standard.

11.2 Stängningsbeslag/kantreglar
Stängningsbeslag och kantreglar enligt 
tillverkarens standard.

11.3 Handtag/trycke
Handtag och trycken i samråd med 
beställare/Arkitekt.

11.4 Koppelgångjärn/koppelbeslag
Koppelgångjärn och koppelbeslag enligt 
tillverkarens standard om ej annat anges.

11.5 Beslag
Uppställningsbeslag alt. fönsterbroms enligt 
tillverkarens standard. Monteras på minst en 
luft eller fönsterdörr per rum.
Fönsterdörrar ska vara låsbara med barnsäkert 
spanjoletthandtag, fönsterbroms samt utvändigt 
draghandtag. Fönsterdörrar på bottenvåningen 
ska förses med cylinderlås med samma nyckel 
som till lägenhetsdörren. 

11.6
Godkänd låsning enligt leverantörens standard.

Planer A-40-1-110 - A-40-1-117.
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Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter
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1:50

FÖNSTER

Littera Antal
Fast/Öppni
ngsbar 6.4 Ljudisolering

F01a 1 F -
F01b 14 F 28dB
F01c 10 F 35dB
F01d 3 F 38dB
F02v 4 Ö 28dB
F03av 2 Ö 28dB
F03bv 2 Ö 35dB
F03cv 2 Ö 38dB
F04a 1 Ö 28dB
F04b 3 Ö 35dB
F04c 2 Ö 38dB Rw+C
F05a 2 Ö 28dB
F05b 5 Ö 35dB
F06 1 Ö 28dB
F07a 2 Ö 28dB
F07b 2 Ö 35dB
F08h 3 Ö 38dB Rw+C
F08v 1 Ö 38dB Rw+C
TF09a 1 Ö 28dB
TF09b 1 Ö 35dB

FÖNSTERPARTIER
Littera Antal Typ 6.4 Ljudisolering

FD01:Aa 11 FD01Aa_Fönsterdörr
vänsterhängd

28dB

FD01:Ab 5 FD01Ab_Fönsterdörr
vänsterhängd

35dB

FD01:Ac 2 FD01Ac_Fönsterdörr
vänsterhängd 2

38dB

FD01:Ba 6 FD01Ba_Fönsterdörr
högerhängd

28dB

FD01:Bb 7 FD01Bb_Fönsterdörr
högerhängd

35dB

FD01:Bc 3 FD01Bc_Fönsterdörr
högerhängd

38dB

FD02:Ba 1 FD02Ba_Fönsterdörr
högerhängd

28dB

FD02:Bd 2 FD01Bd_Fönsterdörr
högerhängd 2

38dB Rw+C

FD02 2 Fönsterdörr, pardörr 38dB Rw+C
FD03h 1 Fönsterdörr -

FÖNSTER

FÖNSTERPARTIER
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BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN
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Allmänt
Terminologi enligt SS-EN 12519:2004 utgåva 1.
Dörrar ses från utsidan.
Fönster-kodsystem enligt SS 81 70 52, utgåva 3.
Mått anges i millimeter. Totalmått avser hålmått
i vägg. Höjdmåttsangivelser från färdigt golv 
"FG".

Beteckningar:
F = fönster
MP = metallparti
G = glas

= kontrastmarkering

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

Allmänt
Tillverkningsritningar ska sändas till beställaren 
för godkännande 2 veckor före tillverkning.
Tillverkarens ansvarar för all dimensionering av 
partier.
Tillverkaren ska märka samtliga enheter med 
littera enligt ritningens litterering.
Partier med brand-, ljud eller säkerhetskrav ska 
vara typgodkända av SP med P-märkning.
Erforderliga förstärkningar ska utföras för 
montering av beslag.
I partitillverkarens leverans ingår parti 
(karm/fasta delar och dörrblad) jämte komplett 
beslagning, om ej annat anges.
Partier ska uppfylla krav enligt BBR 28.
Partier ska vara svanenmärkta.

1. Typ/Sort
Utvändiga aluminiumpartier. Karm-, post och 
bågprofiler enligt tillverkarens standard.

4.1 Utförande
Monteras enligt leverantörens anvisningar. 
Hängning och slagning framgår av planritning.

5. Mått
Hålmått och delningsmått framgår av figur.
Beräknad ställplats enligt fabrikanten.
5.6 Karmdjup
Karmdjup enligt leverantörens standard.

8. Funktionskrav
Tätningslist ska vara enligt tillverkarens standard 
och vara typgodkänd för angivna funktionskrav.
Tätningslist ska vara monterad till karm eller 
dörrblad vid leverans till byggnadsplatsen.
Vid ytbehandling på byggnadsplatsen ska 
tätningslist monteras på byggnadsplatsen efter 
dörren färdigbehandlas.

8.1 Värmeisolering
Totala U-värde för konstruktionerna (karm, båge, 
glas) ska vara mindre eller lika med: 0,8 W/m2K.

8.2 Brandmotstånd
-

8.3 Ljudisolering
-

8.4 Inbrottsskydd
Skyddsklass SSF 200:4 Klass 2.

9. Ytbehandling
Profiler ska korristionsskyddas enligt 
tillverkarens standard.
Gångjärna ska vara i kulör lika parti.

Kulör: RAL 9011

  

Fortsättning Föreskrifter.

10. Glasöppning
Glas ska vara flytglas enligt AA-EN 572 del 1-7 
utåva 2 och del 8-9 utgåva 1, med tillkommande 
krav så att angivna funktionskrav på fönster 
uppfylls.
Glastjocklek ska vara enligt tillverkarens 
dimensioneringstabeller.
Glas ska vara märkta avseende typ.
Glasen ska vara ofärgade.

14. Tröskel
Tröskel utförs tillgänglighetsanpassad och ska 
uppfylla krav enligt BBR.

17. Beslag
Samtliga urtag ska utföras av tillverkaren före 
leverans till byggnadsplatsen. Beslag som kan 
skadas eller skada parti och karm under transport 
ska monteras på byggnadsplatsen.
17.3 Lås ska leveras komplett med erforderliga 
behör, cylidrar, skyltar etc.
Partier ska förses med elektronisk låsning via 
elslutbleck.
17.4 Trycke/Draghandtag
Trycke/Draghandtag ska monteras på ömse sidor 
av dörrblad och monteras med genomgående 
skruv/bult.

Trycken ska utföras i nickelfritt eller motsvarande 
allergisäkerhet utförande. 
Typ enl. beställare i samråd med Arkitekten.
Kanalisation ska utföras dold med adresserad 
dragtråd.

18. Kontrastmarkering
Kontrastmarkering på dörrar, centriskt från 
partiets mitt och utåt.
Markering för synsvaga på partier, 900mm 
respektive 1500mm öfg. Omfattning se elevationer. 
Glasblästringstejp, fabrikat: Scotchcal. 3M DI-NOC 
Glass Finish DG-1678, Abstract.
Orginal för kontrastsymbol ska detaljstuderas av 
arkitekt i Bygghandlingsskede. 

Planer:  A-40-1-110 - A-40-1-117
A-40-1-210 - A-40-1-217

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B

A

C:
\U

se
rs

\c
e c

ili
a.
wr

et
lin

d\
Do

c u
me

nt
s \

Hu
s 

A 
No

tu
dd

s p
ar

ke
n 

20
02

18
_ C

ec
ili
a.
W
re

tl
in
d.
r v

t
20

20
-1
1-
18
 1
7:
38

:1 1

Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus A

2020-10-30

A-42-4-112

Metallpartier Hus A och Hus B
Uppställning

- BN

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter
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MP01 Dörr högerhängd 3
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HÄNVISNINGAR
För Förklaringar och Föreskrifter se 
ritning A-42-4-111.
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FÖNSTER
Littera Littera Antal Fast/Öppningsbar 6.4 Ljudisolering

F01a F01a 2 F -
F01b F01b 14 F 28dB
F02h F02h 1 Ö 28dB
F02v F02v 3 Ö 28dB
F05 F05 12 Ö 28dB
F10h F10h 2 Ö 28dB
F10v F10v 4 Ö 28dB
F11 F11 5 Ö 28dB
TF09 TF09 3 Ö 28dB

FÖNSTERPARTIER
Littera Antal Typ 6.4 Ljudisolering

FD01:A 18 Fönsterdörr vänsterhängd 28dB
FD01:B 18 Fönsterdörr högerhängd 28dB
FD01:C 1 Fönsterdörr vänsterhängd med

öppningsbart fönster
28dB

FD02v 1 Fönsterdörr 28dB
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KL02
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_______________
15 Brandskiva
120 KLT enligt K
15 Brandskiva

______________
15 Protect
120 KLT enligt K
12,5 Gipsskiva

Trapphus

KL05______________
12,5 Gipsskiva
15 Plywood
95/95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
12,5 Gipsskiva

Lägenhet/Bad

Lägenhet

27
0

14
5

KL06______________
12,5 Gipsskiva
120 KLT enligt K
12,5 Gipsskiva

Schakt

Lägenhet

Lägenhet/Korridor

Trapphus
KL07_______________
2x12,5 Gipsskiva
95/95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
15 Protect

?_______________
12,5 Gipsskiva
12 Plywood 
95/95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
12,5 Gipsskiva
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7
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Lägenhet (kök)

Lägenhet

KL09______________
12,5 Gipsskiva
15 Plywood
95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
10 Läkt
25 Distans (ej krav på akustikprofil)
15 Plywood
12,5 Gipsskiva
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Trapphus
KL11_____________
12,5 Gipsskiva
15 Plywood
95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
15 Protect
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KL13
_______________
2x12,5 Gipsskiva
95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
12,5 Gipsskiva
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KL14b
_____________
12,5 Gipsskiva
12 Plywood
95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
10 Läkt
25 Akustikprofil
2x12,5 Gipsskiva

Hissschakt

Lägenhet

Lägenhet/Kök

Lägenhet

KL15 Bad

Rum
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IV02
_____________
12,5 Gipsskiva
70/70 Regel
12,5 Gipsskiva

IV01
_____________
2x12,5 Gipsskiva
45/45 Regel

IV04

______________
12,5 Gipsskiva
145/145 Regel M45
15 Plywood
12,5 Gipsskiva

IV05
_____________
2x15 Brandskiva
45/45 Regel

IV06
_____________
12,5 Gipsskiva
15 Plywood
12,5 Gipsskiva
70/70 Regel M45
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IV03
_____________
12,5 Gipsskiva
95/95 Regel M45
15 Plywood
12,5 Gipsskiva

Lägenhet/Bad

Lägenhet/Bad

Bad

Rum

Rum

Rum

Bad

Rum

IV07
_____________
2x12,5 Gipsskiva
70 Regel
2x12,5 Gipsskiva

_____________
15 Brandskiva
120 KLT enligt K
45 Regel M45
15 Plywood
12,5 Gipsskiva12

0

Hissschakt/schakt

IV08
_____________
2x12,5 Gipsskiva
12 Plywood
70/70 Regel M45
10 Luftspalt
70/70 Regel M45
12 Plywood
2x12,5 Gipsskiva
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IV09
_____________
12,5 Gipsskiva
70/70 Regel M45
12,5 Gipsskiva

Sov

Sov

Kök

Kök

IV10
_____________
2x12,5 Gipsskiva
70/70 Regel M70
30 Luftspalt
70/70 Regel M70
2x12,5 Gipsskiva

IV11
_____________
12,5 Gipsskiva
120/120 Regel 
12,5 Gipsskiva

Vägg för El/M-skåp

_______________
2x12,5 Gipsskiva
15 Plywood
70/70 Regel M45
10 Luftspalt
70/70 Regel M45
12 Plywood
2x12,5 Gipsskiva

22
8

Bad

HallIV12

KL14_____________
2x12,5 Gipsskiva
95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
12,5 Gipsskiva

Lägenhet

Lägenhet/Kök

26
8

IV13
_______________
12,5 Gipsskiva
15 Plywood
70/70 Regel M70
30 Luftspalt
70/70 Regel M70
2x12,5 Gipsskiva

Bad

Vindsförråd

Lägenhet

Vindsförråd

KL14c
_____________
2x12,5 Gipsskiva
95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
10 Läkt
25 Akustikprofil
2x12,5 Gipsskiva

Lägenhet

Lägenhet

31
5

KL03______________
2x12,5 Gipsskiva
95/95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
10 Läkt
25 Akustikprofil
15 Plywood
12,5 Gipsskiva

Lägenhet/Sov

Bad

31
8

22
0

22
3

14
5

Bad

Schakt

Schakt

KL10______________
12,5 Gipsskiva
12 Plywood
95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
10 Läkt
25 Akustikprofil
15 Plywood
12,5 Gipsskiva

31
7

Lägenhet/Kök

Lägenhet/Bad

KL12_____________
15 Protect
120 KLT enligt K
120 Regel
15 Protect

27
0

Trapphus

Korridor

KL04

Bad

Rum

31
8

KL16_______________
2x12,5 Gipsskiva
120 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
12,5 Gipsskiva

29
3

Hissschakt

Lägenhet >1
30
 f
ri
tt

Avlopp

KL01a

13
0

Lgh         

B1:Korridor  

______________
12,5 Gipsskiva
15 Plywood
95/95 Regel M45
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
10 Läkt
25 Akustikprofil
2x12,5 Gipsskiva

______________
15 Protect
100 KLT enligt K
15 Protect

IV14
_____________
2x12,5 Gipsskiva
120 Regel
2x12,5 Gipsskiva

17
0

KL13a    
________________
2x12,5 Gipsskiva
95 Regel M95
15 Luftspalt
120 KLT enligt K
2x12,5 Gipsskiva

Teknik       

Loft  

Pelare enligt K
kläs in med 20 brandskiva

IV15

______________
12,5 Gipsskiva
165/165 Regel M45
15 Plywood
12,5 Gipsskiva

20
5

Bad

Rum

IV16
______________
12,5 Gipsskiva
2x15 Brandskiva
70/70 Regel

11
3

Schakt

Lgh

IV17
______________
3x12,5 Gipsskiva
95/95 Regel M95

13
3

Schakt

Teknik

KL07a  
________________
2x12,5 Gipsskiva
95 Regel M95
15 Luftspalt
140 KLT enligt K
12,5 Gipsskiva

IV05a  ________
2x12,5 Brandskiva
45/45 Regel M45

75

IV05b  ________
2x12,5 Brandskiva
70/70 Regel

El/M

El/M

15 Protect monteras runt El/M

600

_____________
12,5 Gipsskiva
70/70 Regel M45
12 Plywood
12,5 Gipsskiva

Sov/Wc

Sov IV09P

95
95

IV02P
_____________
12,5 Gipsskiva
70/70 Regel
12    Plywood
12,5 Gipsskiva

Rum

Rum

Mått anges i millimeter.
Alla mått avser färdig yta.

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

För anslutning av väggar mot bjälklag se 
Akustisk dokumentation upprättad av Acouwood 
AB daterad 2020-10-30.

Någon form av elastiskt mellanlägg mellan lätta 
väggar och stomme ska monteras. Exempelvis 4 
mm Polyuretanduk eller 5 mm Aladinstripe enligt 
fabrikantens standard. 

Väggtyper med ett index IV04* ska kläs med ett 
extralager gips längs hela rummet på den sida 
littera redovisas.

Ytbehandling och ev. väggbeklädnad enligt 
Typrumsbeskrivning och Rambeskrivning Bygg.

Våtrum
Väggar omslutande Badrum ska uppfylla krav 
enligt GVK, Branschregler för våtrum.

El- och mediacentraler XXX

Väggstomar ska utföras enligt tillverkarens 
anvisningar och då under ledning av föreskrifter 
på ritning.

Regelstommar ska kompletteras med 
förstärkningsreglar, spikreglar och kortlingar för 
infästning av installationsutrustning, sakvaror, 
inredningar och andra byggnadskomponenter.

Hörnskydd ska monteras på ytterhörn till 
regelväggar beklädda med gipsskivor där 
spackling ingår i målningsbehandlingen. Hörnskydd 
sak monteras enligt tillverkarens föreskrifter. 
Före montage ska hörnskyddsprofil avfettas så 
att maximal vidhäftning för måleriarbete erhålls.

Då vägg ska innehålla Plywwod, IV02P och IV09P 
ska denna monteras på den sida av väggen 
littera redovisas på planritning.

Planer: A-40-1-110 - A-40-1-117
A-40-1-210 - A-40-1-216

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B
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45

:11

Västerås

-

BYGGHANDLING

Notuddsparken hus A

2020-10-09

A-43-4-101

Väggtyper Hus A och Hus B
Uppställning

- CW

1:20
1:10

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-668 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

Johanna Östberg

METER

0

SKALA

0,1 0,2 0,5 1,0

1:10

Väggar som har KLT som stommeLättväggar

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

B Ändring enligt PM A01 2020-12-07 BN



21
10

21
10

1110 1210

ö.k. FG

21
10

1010

21
10

1010

1010

71
0

YSD01  YSD02 SD01 SD02 BGL

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Allmänt
Terminologi enligt SS-EN 12519:2004 utgåva 1.
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Mått anges i millimieter..

Beteckningar:
H = högerhängd
V = vänsterhängd
SD = invändig ståldörr
YSD = utvändig ståldörr 
BGK = brandgaslucka

FÖRKLARINGAR

Allmänt
Tillverkningsritningar ska sändas till beställaren 
för godkännande 2 veckor före tillverkning.
Tillverkarens ansvarar för all dimensionering av 
dörrar.
Tillverkaren ska märka samtliga enheter med 
littera enligt ritningens litterering.
Dörrar med brand- eller ljudkrav ska vara 
typgodkända av SP med P-märkning.
Erforderliga förstärkningar ska utföras för 
montering av beslag.
I dörrtillverkarens leverans ingår fönster 
(karm/fasta delar och dörrblad) jämte komplett 
beslagning, om ej annat anges.
Dörrar ska uppfylla krav enligt BBR 28.
Partier ska vara Svanenmärkta.

4.1 Utförande
Ståldörr enligt tillverkarens standard, slät yta.

5. Mått
Hålmått framgår av figurer.
Innan tillverkning får ske ska mått kontrolleras på 
byggarbetsplats av tillverkaren.
5.6 Karmdjup
Karmdjup enligt leverantörens standard.

8. Funktionskrav
Tätningslist ska vara enligt tillverkarens standard 
och vara typgodkänd för angivna funktionskrav.
Tätningslist ska vara monterad till karm eller 
dörrblad vid leverans till byggnadsplatsen.
Vid ytbehandling på byggnadsplatsen ska 
tätningslist monteras på byggnadsplatsen efter 
dörren färdigbehandlas.

6.1 Värmeisolering
Totala U-värde för konstruktionerna, YSD (karm, 
båge, glas) ska vara mindre eller lika med: 
0,8W/(m2K)

8.2 Brandmotstånd
Brandteknisk klass enligt tabell.

8.3 Ljudisolering
Ljudisolering i dörrar ska vara enligt tabell.

8.4 Inbrottsskydd
Öppningskompletteringar i yttervägg, YSD, skall 
uppfylla SSF 200:4 Klass 2.

Fortsättning Föreskrifter

9. Dörrbladsyta
Grundmålas på fabrik. Dörr som målningsbehandlas 
på plats skall vid lev. vara rostskyddsmålad eller 
förzinkad.
Kulör YSD:  RAL 9011
Kulör BGL: RAL 9011
Kulör SD: Standardkulör enligt senare.

13. Karm
Stål enl tillverkarens standard.
Utförs förborrade för karminfästning enl. tillv. 
standard. Fästhål täcks med plastplugg lika 
karm/tillv. std. 
Kulör lika dörrblad.

14. Tröskel
Tröskel utförs tillgänglighetsanpassad och ska 
uppfylla krav enligt BBR.

16. Foder, Smyglist, Smygavtäckning
-

17. Beslag
Samtliga urtag utförs på fabrik före leverans till 
byggarbetsplatsen oavsett om enheten monteras 
på fabrik eller byggarbetsplatsen.
Beslag som kan skadas eller skada dörr under 
transport skall monteras på byggarbetsplatsen.
Typ och antal gångjärn enligt tillverkarens 
standard.
Ytbehandling av samtliga behör och trycken skall 
vara nickelfritt. 

17.3 Lås
Lås ska levereras komplett med erforderliga 
behör, cylindrar, skyltar etc.

17.4 Trycke
Trycke skall monteras på ömse sidor av dörrblad 
med gonomgående skruv.
Trycken och vred ska vara nickelfria.

Planer: A-40-1-110 - A-40-1-117.
A-40-1-210 - A-40-1-216

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET

A1
A3

Hus A
Hus B
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Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus A

2020-10-30

A-43-4-111

Utvändiga och invändiga dörrar av stål
Uppställning

- YK

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-668 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

Johanna Östberg

STÅLDÖRRAR
Littera Antal Hängning 8.2 Brandmotstånd 8.3 Ljudisolering

SD01 2 H EI30 S200C -
SD02 1 H EI30 S200 -
SD02 2 V EI30 S200 -
YSD01 1 V - -
YSD02 1 V - -

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

BRANDGLASLUCKA
Littera Antal

BGL 1
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TD01, TD02 ID01 ID02 ID03 PD01 SKD01 SKD02
Utanpåliggande 

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

Allmänt
Terminologi enligt SS-EN 12519:2004 utgåva 1.
Dörrar ses från gångjärnssidan.
Grundläggande mått enligt SS 81 70 52 utgåva 3.

Beteckningar
C = dörrstängare
H = högerhängd
V = vänsterhängd
ID = innerdörr av trä
PD = pardörr av trä till Under- och 
sprinklercentral
SKD = skjutdörr av trä
TD = tamburdörr

FÖRKLARINGAR

Allmänt
Tillverkningsritningar ska sändas till beställaren 
för godkännande 2 veckor före tillverkning.
Tillverkarens ansvarar för all dimensionering av 
dörrar.
Tillverkaren ska märka samtliga enheter med 
littera enligt ritningens litterering.
Dörrar med brand- eller ljudkrav ska vara 
typgodkända av SP med P-märkning.
Erforderliga förstärkningar ska utföras för 
montering av beslag.
Dörrar ska uppfylla krav enligt BBR 28.
Partier ska vara Svanenmärkta.

4.1 Utförande
Massivdörrar enligt tillverkarens standard, slät 
yta. Där ritning visar skjutdörr ska denna vara 
infälld i vägg. Dörrar in till våtrum ska vara 
målade över- och undersida dörrblad.
Tamburdörrar fabrikat Sweedoor typ Advance, 
eller likvärdig, standardkulör anges av beställare. 
Dörrar ska förses med brytskydd, 3-punktslås, 
mekanisk dörrklocka, dörröga och skylt med 
lägenhetsnummer. Handtag modell 6616 

5. Mått
Hålmått framgår av figurer. 
Innan tillverkning får ske ska mått kontrolleras på 
byggarbetsplats av tillverkaren.
5.6 Karmdjup
Karmdjup enligt leverantörens standard.

6. Klassindelning
Innerdörrar enligt SS 81 73 03 utgåva 1, klassC.

7. Virkesklass
Målade dörrar ska vara av virkesklass enligt SS-
EN 14220:2006 utgåva 1, tabell A.15.

8. Funktionskrav
Tätningslist ska vara enligt tillverkarens standard 
och vara typgodkänd för angivna funktionskrav.
Tätningslist ska vara monterad till karm eller 
dörrblad vid leverans till byggnadsplatsen.
Vid ytbehandling på byggnadsplatsen ska 
tätningslist monteras på byggnadsplatsen efter 
dörren färdigbehandlas.

8.2 Brandmotstånd
Brandteknisk klass ska vara enligt tabell.

8.3 Ljudisolering
Ljudisolering i dörrar ska vara enligt tabell.

8.4 Inbrottsskydd
Tamburdörr, TD, ska uppfylla klass enligt SSF 
200:4 Klass 2.

9.2. Dörrbladsyta
Dörrar in till Bad ska vara målade på över- och 
undersida dörrblad.
Kulör inom bostad: NCS S 0500-N.
Övriga: standardkulör enligt senare besked.

Fortsättning Föreskrifter

13. Karm
Utförs förborrade för karminfästning enl. tillv. 
standard. Fästhål täcks med plastplugg lika 
karm/tillv. std. Kulör lika karm.
Karm ska anpassas till väggtjocklek.

14. Tröskel
Tröskel utförs tillgänglightesanpassad och ska 
uppfylla krav enligt BBR.
Trösklar inom lägenhet ska vara tröskelplatta av 
ask enligt Rumsbeskrivning.
Tröskel till våtrum ska vara våtrumströskel.  

17. Beslag
Samtliga urtag utförs på fabrik före leverans till 
byggarbetsplatsen oavsett om enheten monteras 
på fabrik eller byggarbetsplatsen.
Beslag som kan skadas eller skada dörr under 
transport skall monteras på byggarbetsplatsen.
Typ och antal gångjärn enligt tillverkarens 
standard.
Ytbehandling av samtliga behör och trycken skall 
vara nickelfritt. 

17.3 Lås
Lås ska levereras komplett med erforderliga 
behör, cylindrar, skyltar etc.

17.4 Trycke
Trycke skall monteras på ömse sidor av dörrblad 
med gonomgående skruv.
Trycke enligt Rumsbeskrivning.

Planer A-40-1-110 - A-40-1-117.
Rambeskrivning Bygg, Bright Living
Rumsbeskrivning, Bright Living

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET
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Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus A

2020-10-30

A-43-4-121

Trädörrar
Uppställning

- YK

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-668 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

Johanna Östberg

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

TRÄDÖRRAR
Littera Antal Hängning 8.2 Brandmotstånd 8.3 Ljudisolering

ID01 12 H
ID01 14 V
ID02 14 H
ID02 9 V
ID03 2 V
ID04 1 H
ID04 1 V
ID05 1 H
PD01 2 - EI60
SKD01 4 -
SKD02 1 -
TD01 7 H EI30 S200 R´w 40dB
TD01 13 V EI30 S200 R´w 40dB
TD02 1 H EI30 S200 R´w 45dB
TD02 3 V EI30 S200 R´w 45dB
TD03 1 H EI60 S200C R´w 40dB

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN
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YSD01  SD01 BGL

HÄNVISNINGAR
För Förklaringar och Föreskrifter se 
ritning A-43-4-111.

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV

SKALA NUMMER BET
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Västerås

-

BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-43-4-211

Utvändiga och invändiga dörrar av stål
Uppställning

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

STÅLDÖRRAR
Littera Antal Hängning 8.2 Brandmotstånd

SD01 1 H EI30 S200C
SD01 1 V EI30 S200C
SD02 1 H EI30 S200
SD02 2 V EI30 S200
SD03 1 H EI60
SD04 1 V EI30 S200C
YSD01 1 H
YSD01 2 V

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN

BRANDGASLUCKA
Littera Antal

BGL 1
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TD01, TD02 ID01 ID02 ID03 PD01 SKD01 ID04 

HÄNVISNINGAR
För Förklaringar och Föreskrifter se 
ritning A-43-4-221.

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM GRANSKAD AV
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BYGGHANDLING
Notuddsparken hus B

2020-10-30

A-43-4-221

Dörrar
Uppställning

SA

Johanna Östberg

1:100
1:50

Limträteknik

JN

Inneklimatbyrån

Inneklimatbyrån

Sprinklerbolaget

Okidoki Arkitekter

tel. 023-639 00

tel. 0722-280 205

tel. 021-104 120

tel. 021-104 120

tel. 0224-688 066

tel. 031-352 46 60

K

E

V

VS

S

A

BN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

TRÄDÖRRAR
Littera Antal Hängning 8.2 Brandmotstånd 8.3 Ljudisolering

ID01 4 H
ID01 16 V
ID02 16 H
ID02 4 V
ID03 3 V
ID04 1 V
PD01 1 EI60
SKD01 4
TD01 3 H EI30 S200 R´w 40dB
TD01 11 V EI30 S200 R´w 40dB
TD02 1 H EI30 S200 R´w 45dB
TD02 2 V EI30 S200 R´w 45dB

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
A Ändring från GH till BH 2020-11-13 BN



Allmänt
Mått anges i millimeter. 
Alla mått kontrolleras på plats före tillverkning 
påbörjas. Mått gäller från gipsad yta.

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

I fabrikantens leverans ingår inrednings- och 
utrustningseneheter komplett med hyllor, 
bänkskivor samt passbitar, jämte komplett 
beslagning och ytbehandling.

1. WC stol enligt V-handling
2. Kommod NR Viskan Solid 60/80. Premium white 
med eluttag eller likvärdig. Grepplist THIN matt 
vit 250 eller likv.

3. Spegelskåp INR Stage 60 resp. 80 i Premium 
white med eluttag eller likvärdig.

4. Duschväggar INR Linc Angel klarglas eller likv.
5. Bänkskiva dj650mm, Marbodal Krita eller likv. 
6. Väggskåp Marbodal Arkitekt Plus Vit 05, push-
to-open.

7. Toalettpappershållare Smedbo Home HK341 eller 
likv.

8. Handdukskrok Smedbo Home 1st dubbelkrok HK356
9. Handdukskrok Smedbo Home 1st Fyrkrok HK359 
eller likv.

Kakel och klinker
Kakel:   Vit, matt, 150x150mm i halvstensförband. 

Ljusgrå fog, 1-2mm.
Klinker: Klinker fabrikat Bricmate Limestone Grey 

150x150mm. Rak sättning. Apassad fogfärg,  
kulör lika platta, 1-2mm.

Silikonfogar utförs i samma kulör som kakelfog.

Kakel och klinkerfogar ska liva i vägg/golv.

Golvfall ska uppfylla BBR och krav enligt GVK, 
Branschregler för våtrum.

Planer: A-40-1-110 - A-40-1-117
A-40-1-210 - A-40-1-216
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ÄNDRINGS-PM PM-NR Sida nr 

A01 1/1 

 
Notuddsparken, Västerås 

BYGGHANDLING 

Projektnr Sign 
 BN 
Datum  
2020-12-07  

 
 

Ritningsnr / Sida / Kapitel Rev Ändringen avser 
 

 
 

   
  RITNINGAR 

HUS A   
 

A-40-1-110 B Plats för Infoskylt tillkommer 
A12: 1 G utgår, 1 SK tillkommer och ST byter plats 

A-40-1-111 B Förtydligande om hur mycket min.ull som ska monteras i kavitet ovan skåp 
A23: 1 G utgår, 1 SK tillkommer och ST byter plats 

A-40-1-112 B Förtydligande om hur mycket min.ull som ska monteras i kavitet ovan skåp 
A33: 1 G utgår, 1 SK tillkommer och ST byter plats 

A-40-1-113 B Förtydligande om hur mycket min.ull som ska monteras i kavitet ovan skåp 
A43: 1 G utgår, 1 SK tillkommer och ST byter plats 

A-40-1-114 B Lgh A52: mått för skåp har ökats 32mm 
A-40-1-115 B Armbågskontakt, AK tillkommer på dörr in till FRD 

Lgh A61: Ändrad köksplanering 
Lgh A62: Två stycken L utgår 
 

A-40-1-116 B Detalj Lofträcke tillkommer 
 

   
HUS B   

 
A-40-1-210 B Lgh B13: Spis, fläkt och ho har justerat läge. 

Stuprör från balkonger Plan 14 tillkommer 
A-40-1-211 B Stuprör från balkonger Plan 14 tillkommer 
A-40-1-212 B Lgh B34: Spis, fläkt och ho har justerat läge. 

Stuprör från balkonger Plan 14 tillkommer 
Lgh B31: Plywood i 3 väggar tillkommer 

A-40-1-213 B Stuprör från balkonger Plan 14 tillkommer 
A-40-1-214 B Stuprör från balkonger Plan 14 tillkommer 
   
A-40-3-201 B Stuprör från balkonger Plan 14 tillkommer 
   
Generella    
A-43-4-101 B IV02P och IV09P tillkommer  

Förtydligande text om plywood tillkommer under Föreskrifter 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RITNINGSFÖRTECKNING 
Antal sidor Sida nr 

2 1 
 

Notuddsparken, Västerås 
 

BYGGHANDLING 

Projektnr Sign 
 BN 
Datum Senaste ändring 
2020-10-09 2020-11-13 

 
 

Ritningsnummer Rev Ritningens innehåll Skala A1 Ritningsdatum 
 

Ändringsdatum 
 

      

  PLANER    

A-40-1-110 A Hus A, Plan 10 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-1-111 A Hus A, Plan 11 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-1-112 A Hus A, Plan 12 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-1-113 A Hus A, Plan 13 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-1-114 A Hus A, Plan 14 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-1-115 A Hus A, Plan 15 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-1-116 A Hus A, Plan 16 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-1-117 A Hus A, Takplan 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

      

A-40-1-210 A Hus B, Plan 10 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-40-1-211 A Hus B, Plan 11 1:50 2020-10-30 2020-11-06 

A-40-1-212 A Hus B, Plan 12 1:50 2020-10-30 2020-11-06 

A-40-1-213 A Hus B, Plan 13 1:50 2020-10-30 2020-11-06 

A-40-1-214 A Hus B, Plan 14 1:50 2020-10-30 2020-11-06 

A-40-1-215 A Hus B, Plan 15 1:50 2020-10-30 2020-11-06 

A-40-1-216 A Hus B, Takplan 1:50 2020-10-30 2020-11-06 

      

      

  SEKTIONER    

A-40-2-101 A Hus A, Sektion A-A 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-2-102 A Hus A, Sektion B-B 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-2-103 A Hus A, Sektion C-C 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-2-104 A Hus A, Sektion D-D 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-2-105 A Hus A, Sektion E-E 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-2-106 A Hus A, Sektion F-F 1:50 2020-10-09 2020-11-06 

      

A-40-2-201 A Hus B, Sektion A-A 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-40-2-202 A Hus B, Sektion B-B 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-40-2-203 A Hus B, Sektion C-C 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-40-2-204 A Hus B, Sektion D-D 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-40-2-205 A Hus B, Sektion E-E 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-40-2-206 A Hus B, Sektion F-F 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

      

  



 

RITNINGSFÖRTECKNING 
Antal sidor Sida nr 

2 2 
 

Notuddsparken, Västerås 
 

BYGGHANDLING 

Projektnr Sign 
 BN 
Datum Senaste ändring 
2020-10-09 2020-11-13 

 
 

Ritningsnummer Rev Ritningens innehåll Skala A1 Ritningsdatum 
 

Ändringsdatum 
 

      

  FASADER    

A-40-3-101 A  Hus A, Fasader 1:100 2020-10-09 2020-11-06 

A-40-3-201 A  Hus B, Fasader 1:100 2020-10-30 2020-11-13 

      

      

  KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG    

A-42-4-111 A Fönster och fönsterdörrar 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-42-4-211 A Fönster och fönsterdörrar 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-42-4-112 A Metallpartier Hus A och Hus B 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

      

  INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR    

A-43-4-101 A  Väggtyper Hus A och B 1:10 2020-10-09 2020-11-13 

      

A-43-4-121 A Träddörrar Hus A 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-43-4-221 A Träddörrar Hus B 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

      

A-43-4-111 A Utvändiga och invändiga ståldörrar Hus A 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-43-4-211 A Utvändiga och invändiga ståldörrar Hus B 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

      

      

  RUMSKOMPLETTERINGAR    

A-46-4-101 A Typuppställning bad Hus A  1:50 2020-10-30 2020-11-13 

A-46-4-201 A Typuppställning bad Hus B 1:50 2020-10-30 2020-11-13 

      

      

  ÖVRIGA HANDLINGAR    

  Rambeskrivning Bygg  2010-10-30 2020-11-13 

  Typrumsbeskrivning   2010-10-30 2020-11-13 
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